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Montage HV – Bügels „5358“  
 

Die Installation und der Betrieb von NV bzw. HV Einbauleuchten und deren Zubehör, sind unter der Beachtung der nationalen Sicherheitsvorschriften 
vorzunehmen. Die Montage der Leuchten sowie Zubehör muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 von einer 
fachkundigen Person durchgeführt werden. Ebenso ist die DIN VDE 0108 sowie Richtlinien für Brandschutz, elektrische Leuchten Form 2005 des Verbandes 
der Sachversicherer (Vds) e.V. Köln zu beachten. 

 
 

Schritt 1: 
Feder etwas „drücken“ um den Mittelsteg des HV-Bügels einzuführen 
Wichtiger Hinweis:  
- die Innenseite des HV-Bügels ist abgerundet für einen optimalen Sitz an dem Strahler 

 
 
 

Schritt 2: 
HV-Bügel mit leichten Druck einführen  

 

 
 

Schritt 3: 
Fertige Montage  

 


